
. 
Egzemplarz nr …… 

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY
  

BRANŻA : SANITARNA 

Obiekt:                   Budynek użyteczności publicznej

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W RAMACH 
PROJEKTU CENTRUM 
ROZWOJU RODZINY 

Lokalizacja  PANIEŃSCZYZNA, GM. JASTKÓW DZ. NR 
32/10, OBRĘB PANIEŃSZCZYZNA

Inwestor / Adres GMINA JASTKÓW, PANIEŃSZCZYZNA 
ul. Chmielowa 3    21- 002 Jastków

TABELA PROJEKTANTÓW 
OŚWIADCZENIE 
(dn.31-11-2015) 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” 
( tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.1409, z późniejszymi zmianami) my niżej 
podpisani oświadczamy, że  niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć i zostało wykonane zgodnie z przepisami  

i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  obowiązującymi na dzień
złożenia dokumentacji i nadaje się do realizacji w/w zadania. 

Jednostka projektowa : 
Pracownia  Projektowo - Budowlana  „POP-ART”

Katarzyna  Święcicka-Brzozowska 
24-100  Puławy,   ul. Skowieszyńska 30       NIP 716 000 27 50

Branża Sanitarna Podpis ,  data opracowania

Projektant Mgr inż. Jarosław Tyszko 
MAZ/0476/PWOS/05

    

11-2016r.

Sprawdził Mgr inż. Daniel Zarzycki 
MAZ/0060/PWOS/14

11-2016r.

  Nr projektu: S-07.030-30.00 

  Tytuł  
dokumentu: Projekt doziemnej kanalizacji deszczowej



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis zawartości projektu 

A. OPIS TECHNICZNY 

Spis treści 
1. Dane ogólne .......................................................................................................................... 3�

1.1� Podstawa opracowania ................................................................................................ 3�

2. Przedmiot opracowania ......................................................................................................... 3�

3. Opis projektowanego uzbrojenie terenu ................................................................................ 3�

3.1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ................................................................ 3�

3.1.1. Charakterystyka ogólna ........................................................................................... 3�

3.1.2. Opis kanalizacji deszczowej ..................................................................................... 3�

4. Wykonawstwo robót .............................................................................................................. 6�

4.1. Uwagi ogólne .................................................................................................................. 6�

4.2. Roboty ziemne ................................................................................................................ 6�

4.2.1. Sposób wykonywania wykopów ............................................................................... 6�

4.3. Posadowienie rurociągów ............................................................................................... 6�

4.4. Wykonanie zasypki w strefie rury ................................................................................... 7�

4.5. Wykonanie zasypek głównych ........................................................................................ 7�

4.6. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych ....................................................................... 7�

5. Zestawienie materiałów ......................................................................................................... 8�



2 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 ze zmianami) 

oświadczam , że poniższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Nazwa opracowania: 

Projekt budowlano wykonawczy doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

Adres obiektu: 

Panieńszczyzna, gm. Jastków, dz. 32/10, obręb Panieńszczyzna 

 

Nazwa i adres inwestora: 

Gmina Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

 

Projektant: 

mgr inż. Jarosław Tyszko nr upr.MAZ/0476/PWOS/05 

Sprawdzający: 

Mgr inż. Daniel Zarzycki nr upr. MAZ/0060/PWOS/14 

PROJEKTANT:         SPRAWDZAJĄCY:     

mgr inż. Jarosław Tyszko       mgr inż. Daniel Zarzycki   
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1. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu są: 

• podkłady architektoniczno-budowlane, 

• obowiązujące normy i przepisy prawne, 

• ustalenia z inwestorem. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno- wykonawczy pt.” Projekt doziemnej kanalizacji 

deszczowej” w m. Panieńszczyzna gmina Jastków. 

3. Opis projektowanego uzbrojenie terenu 

3.1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  

3.1.1. Charakterystyka ogólna 

Projektuje się doziemną instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe z dachu 

oraz terenów utwardzonych projektowanego przedszkola w msc. Panieńszczyzna dz. 32/10.  

Ścieki odprowadzane będą do projektowanego szczelnego podziemnego zbiornika o poj. 100m3. 

Zbiornik zostanie dostarczony jako gotowy. 

3.1.2. Opis kanalizacji deszczowej 

 Projektuje się doziemną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z 

dachu i odwodnień liniowych zlokalizowanych na działce inwestora. Wody z terenu odprowadzane 

będą za pomocą liniowych odwodnień o długości 6m typu np. Faserfix KS200 składający się z 

następujących elementów, np. koryto typu 01 ze studzienką z ocynkowanym osadnikiem, ścianką

czołową, ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x85/20, czarny klasy D400.

Przyłącza rur spustowych oraz kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 

kanalizacyjnych kielichowych litych PVC SDR11 SN8 o średnicach dn160,dn200, dn250, dn315 o 

połączeniach na uszczelkę gumową układanych w uprzednio wykonanych wykopach na podsypce 

piaskowej gr. 15cm na podłożu całkowicie odwodnionym i wyprofilowanym, zgodnie ze spadkami 

podanymi w części rysunkowej. Wody opadowe ujmowane będą z dachu za pomocą rynien dalej 

odprowadzane będą przez rury spustowe. Szczegół wg projektu architektonicznego. Na połączeniu 

rury spustowej z kanalizacją doziemną zamontować rewizję/czyszczak. 
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Obliczenia ilości ścieków: 

Obliczenie ilości odprowadzanych ścieków przeprowadzono metodą stałych natężeń deszczu 

Qd = φ × ψ × A × q [dm3/s] 

gdzie: 

φ – współczynnik opóźniania odpływu[-], 

ψ – współczynnik spływu [-], 

A – powierzchnia odwadniana [ha], 

q – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s*ha)] - przyjęto 150 l/s  

Współczynnik spływu: 

-  dla jezdni z kostki brukowej           Ψ=0,85 

- dla dachów            Ψ=0,90 

  -  Powierzchnia terenów utwardzonych A=~2500m2  

  - Powierzchnia dachów A=~1500m2

 Qd = (2500 x 0,85 x 150+1500x0,9x150)/10000= 52,1 [dm3/s] 

Do doboru zbiornika przyjęto wydatek dla deszczu nawalnego Q=300l/s/ha 

 Qzb = (2500 x 0,85 x 300+1500x0,9x300)/10000= 104,25 [dm3/s] 

Ilość ścieków retencjonowanych w zbiorniku wynosi. 

Wody deszczowe dopływające do zbiornika: 

Qzb=104,25 l/s 

Czas trwania deszczu nawalnego 

t=60x15=900 s 

V=900x 104,25= 93,8 m3 

Wymagana pojemność zbiorników wynosi 93,8 m3. 

Zaprojektowano szczelny zbiornik wody deszczowej o pojemności 100 m3.  

Zbiornik zostanie dostarczony jako gotowy o wymiarach 9,6x5 f-my Ecol Unicon. 

Wyposażony będzie w  systemem wczesnego alarmowania poziomu wód opadowych. 

Wody opadowe będą wywożone poza teren działki. 

System alarmowy należy połączyć z budynkiem do pomieszczenia osoby odpowiedzialnej za obsługę

techniczną budynku. 

Przed zbiornikiem projektuje się separator substancji ropopochodnych lamelowy  

typu np. ESL-H 6/60/1200 f-my Ecol Unicon o pojemności osadnika V=1200L oraz pojemności 

magazynu oleju V=90L. 
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Warunki pracy i instalowania rurociągów kanalizacji deszczowej określają: 

- zagłębienie z przykryciem od  1,20 m do 2,64 m;  

- podsypki grubości 20 cm, z gruntu ziarnistego grupy 2, (np.:piasek o dobrej granulacji) 

zagęszczenie klasy W - standardowy wskaźnik gęstości Proctora SPD 96 do 100%; 

- strefy ochronne rury (osypka i zasypka wstępna 30 cm ponad rurę) grunt ziarnisty  grupy 2 

(np.: z piasku o dobrej granulacji) zagęszczenia W, standardowy wskaźnik gęstości Proctora 

SPD 96 do 100%; 

• warstwy ocieplenia keramzytem (grubości 30 ÷ 50 cm) odcinków przyłącza  

o wysokości przykrycia mniejszej od głębokości przemarzania, zagęszczenia warstwy W - 

standardowy wskaźnik gęstości Proctora  SPD 96 do 100%;. 

• zasypka główna: 

- w obszarze nie obciążonym ruchem: materiał grupy 3 ( gliniaste piaski/ mieszanina piasek-

glina o złej granulacji), zagęszczenie klasy W - standardowy wskaźnik gęstości Proctora SPD 

93 do 96%; 

- w obszarze obciążonym ruchem: materiał grupy 2 (np.: z piasku o dobrej  

granulacji) zagęszczenie klasy W, standardowy wskaźnik gęstości Proctora SPD 96 do 100%. 

• Studzienki kanalizacyjne: 

- studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Ø 425 oraz Ø600 tworzywowe,   składane z  kinety,  

pierścienia dystansowego i teleskopowego adaptera  pod właz  żeliwny  typu EN124 D400, 

ustawiony na żelbetowym  pierścieniu odciążającym; 

- rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy ø100 oraz ø1200 z pokrywami nadstudziennymi z 

włazami typu ciężkiego D-400 z zamkiem i 2 ryglami. Przejścia rur PVC przez betonowe ściany 

studzienek prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelką.  

- Odwodnienia liniowe  klasy D400,   
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4. Wykonawstwo robót 

4.1.  Uwagi ogólne 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod kierunkiem i pod nadzorem kierownika 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Realizację projektowanej kanalizacji należy prowadzić zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr47, poz.401). 

-  Rozporządzeniem MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.93, poz. 437). 

Materiały zastosowane przy realizacji sieci objętych niniejszym projektem winny posiadać

niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa jakości. 

4.2. Roboty ziemne 

4.2.1. Sposób wykonywania wykopów 

Wykopy i inne roboty ziemne należy prowadzić stosując się do WARUNKÓW  TECHNICZNYCH 

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH część A;  „Roboty ziemne i 

konstrukcyjne” opracowanie  ITB Warszawa. 

W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy ręczne  

z szalowaniem. Wykopy dla pozostałych odcinków sieci projektuje się następującymi  metodami:  

- wykopy koparkami o ścianach pionowych umocnionych szalunkami przestawnymi pod: 

kanalizację deszczową DN 315; 

Szerokość wykopu w poziomie posadowienia pojedynczych  

i kanalizacyjnych o średnicy do 350 mm. nie może być mniejsza niż: 

- 80 cm przy głębokości wykopu ≥ 1,0 m i ≤  1,75; 

- 90 cm przy głębokości wykopu ≥ 1,75 m i ≤  4,00;  

4.3. Posadowienie rurociągów 

Ze względu na zaliczenie  rodzimego gruntu, w którym układana będzie projektowana kanalizacja 

do gruntów spoistych grupy 4 należy posadowić podziemne rurociągi tych sieci na podsypce 

(dolnej) z gruntu grupy 2 np. piasku o jednorodnym  uziarnieniu, piasku o dobrej  granulacji.  

Podsypka  powinna być ciągła, jednorodna i pozbawiona cząstek większych niż 15 mm, a jej 

górna powierzchnia powinna stanowić łożysko nośne rury. 
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4.4. Wykonanie zasypki w strefie rury  

Wykonanie zasypki w strefie elastycznej rury tworzywowej, obejmuje wykonanie  podsypki górnej, 

obsypkę i zasypkę wstępną  (30 cm ponad wierzch rury). Zasypkę należy wykonać z tego samego 

gruntu co podsypki dolne. Zagęszczanie zasypki w strefie rury o wymaganej klasie zagęszczenia 

zaleca się wykonać ręcznie.  

4.5. Wykonanie zasypek głównych 

Wykonanie zasypek głównych przedmiotowej kanalizacji należy wykonać niżej podanymi typami 

gruntów: 

-  przy głębokości przykrycia ≤ 3,0 m, w obszarach nie obciążonych ruchem, gruntem rodzimym 

(materiał grupy 4) zagęszczonym do klasy W, a przy  przykryciu większym od 3,0 m gruntem 

grupy 3 zagęszczonym do klasy W. 

- w obszarach obciążonych ruchem, przy głębokości przykrycia ≤ 3,0 m, gruntem grupy 2 

zagęszczonym do klasy W, a przy przykryciu większym od 3,0 m gruntem grupy 3 zagęszczonym 

do klasy W. 

4.6. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych 

Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z: WYMAGANIAMI 

TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL z zeszytem nr 9 wyd. 2003 r. „Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. 

Po ułożeniu przewodów i po wykonaniu warstw ochronnych, z wyjątkiem  miejsc  połączeń oraz po 

zmontowaniu studzienek kanalizacyjnych, odcinki sieci kanalizacyjnych należy poddać próbom 

szczelności wg PN EN 1610, poprzez utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego 

uzyskanego po wypełnieniu badanego przewodu wodą do poziomu terenu. 
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5. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Materiał Nr normy, 

katalogu, rys. 

producent 

Ilość Jedn. 

miary 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury kanalizacyjne PVC DN160 SN8 PVC-U Np. Wavin 134 m 

2. Rury kanalizacyjne PVC DN200 SN8 PVC-U Np. Wavin 84 m 

3. Rury kanalizacyjne PVC DN250 SN8 PVC-U Np. Wavin 31 m 

4. Rury kanalizacyjne PVC DN315 SN8 PVC-U Np. Wavin 28 m 

5. Rewizja kanalizacyjna PVC Ø110 Wg 
producenta 

Wyrób handlowy 10 szt. 

6. 

Studzienki kanalizacyjne bezwłazowe Ø 425 z PE 
z rurą trzonową z karbowanej rury PE, z 
prefabrykowanymi króćcami przyłączeniowymi, 
przykryte żelbetowymi płytami  ustawianymi na 
żelbetowych pierścieniach odciążających, z 
włazem żeliwnym klasy D400 ustawionym na 
pokrywie  komory, 

Komora 
PEHD Np. Wavin 12 szt. 

7. 

Studzienki kanalizacyjne bezwłazowe Ø 600 z PE 
z rurą trzonową z karbowanej rury PE, z 
prefabrykowanymi króćcami przyłączeniowymi, 
przykryte żelbetowymi płytami  ustawianymi na 
żelbetowych pierścieniach odciążających, z 
włazem żeliwnym klasy D400 ustawionym na 
pokrywie  komory, 

Komora 
PEHD Np. Wavin 1 szt. 

8. 

Studzienki kanalizacyjne włazowe Ø 1000 
żelbetowe, z prefabrykowanymi króćcami 
przyłączeniowymi, przykryte żelbetowymi płytami  
ustawianymi na żelbetowych pierścieniach 
odciążających, z włazem żeliwnym klasy D400 
ustawionym na pokrywie  komory, 

Komora żelbet Np. Wavin 1 szt. 

9. 

Studzienki kanalizacyjne włazowe Ø1200 
żelbetowe, z prefabrykowanymi króćcami 
przyłączeniowymi, przykryte żelbetowymi płytami  
ustawianymi na żelbetowych pierścieniach 
odciążających, z włazem żeliwnym klasy D400 
ustawionym na pokrywie  komory, 

Komora żelbet Np. Wavin 2 szt. 

10. 

Odwodnienie liniowe klasy D400 o długości 
całkowitej L=6m, typu np. Faserfix KS200 
składający się z następujących elementów, np. 
koryto typu 01 ze studzienką z ocynkowanym 
osadnikiem, ścianką czołową, ruszt żeliwny, 
szczelinowy SW 2x85/20, czarny klasy D400 

Wg 
producenta 

Np.Hauraton 3 szt. 

11. 

Zbiornik żelbetowy retencyjny wody deszczowej o 
poj.  100m3 o wym. 5x9,6 z kominem włazowym 
z pokrywą żeliwną, ze stopniami złazowym 

Dostarczany z systemem wczesnego 
alarmowania zbyt wysokiego poziomu wód 
opadowych w zbiorniku. 

żelbetowy Np. Ecol-Unicon 1 szt. 
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Lp. Wyszczególnienie Materiał Nr normy, 

katalogu, rys. 

producent 

Ilość Jedn. 

miary 

1 2 3 4 5 6 

12. 

Separator substancji ropopochodnych z 
osadnikiem ESL-H 6/60/1200 o przepustowości 
nominalnej =6l/s o pojemości osadnika V=1200L 
i pojemności magazynu oleju V=90L. 

Wg 
producenta 

Np. Ecol-Unicon 1 szt. 
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